
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA PL-36W OU 2x18W

LEGENDA GERAL ELÉTRICA

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W (127V)

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA 36W ou 2x18W (127V) 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 20W (127V)

LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W (127V) 

LUMINÁRIA TIPO CHAPÉU CHINÊS COM 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W (220V)

TOMADA BAIXA DE SOBREPOR EM CONDULETE, PADRÃO BR, COM PINO TERRA A 30cm DO PISO  

TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR EM CONDULETE, PADRÃO BR, COM PINO TERRA A 130cm DO PISO 

TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM CONDULETE, PADRÃO BR, COM PINO TERRA  A 220cm DO PISO 

TOMADA DE SOBREPOR NO TETO EM CONDULETE, PADRÃO BR.

ELETROCALHA GALVANIZADA  APARENTE EM PAREDE OU TETO - DIMENSÕES INDICADAS

CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA - SEÇÃO INDICADA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

QUADRO ELÉTRICO DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, FORÇA OU CONDICIONADOR DE AR.

INTERRUPTOR DE SOBREPOR EM CONDULETE, DE UMA TECLA, INSTALADO A 130cm DO PISO

S

INTERRUPTOR DE SOBREPOR EM CONDULETE DE DUAS TECLAS, INSTALADO A 130cm DO PISO
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TÍTULO:

ASSUNTO:

CAMPUS: ENDEREÇO:

ART DO PROJETO:

INDICADA

BAIRRO:
CIDADE:

TELEFONE:

DIAGRAMAS FUNCIONAL DOS QUADROS ELÉTRICOS

(92) 3306-0045

REVISÃO Nº

DATA

NOME

ASSINATURA

S
2

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO EMBUTIDA NO PISO -  SEÇÃO INDICADA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO APARENTE NO TETO OU SOBREPOSTO EM PAREDE - SEÇÃO INDICADA

RODOVIA BR 230 - KM 07CAMPUS HUMAITÁ

ZONA RURAL
HUMAITÁ - AM

PROPRIETÁRIO/PROCURADOR: AUTOR DO PROJETO:

PROF. DR. JORGE NUNES PEREIRA

DIRETOR GERAL-IFAM/HUMAITÁ

ARNILSON JORGE DA SILVA DAMASCENO

ENG. ELETRICISTA

CREA-AM 040701238-9

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDL. 01

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#16.0

4.056W
3.970W

11.996W

#2.5

QDL - 01

3#16.0

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

10A

#16.0

DISJ. G.

3P-50A

#2.5

10A

#2.5

#2.5

10A

#2.5

10A

#2.5

10A

13

#2.5

7

8

10

VEM DO QGBT

1

3

2

4

5

6

10A

3.970W

10A

10A

10A

10A

10A

10A

14

9

12

11

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDLF. 05

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#16.0

3.120W 3.040W 3.040W

9.200W

QDLF - 05

3#25.0

#2.5

10A

DISJ. G.

3P-50A

10A

1

3

2

#2.5

#2.5

#16.0

VEM DO QGBT

DPS-20kA

250V

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDL. 03

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#16.0

1.664W
1.920W 1.948W

5.532W

QDL - 03

3#16.0

#2.5

#2.5

10A

#2.5

10A

#16.0

DISJ. G.

3P-50A

#2.5

10A

#2.5

10A

10A

6

R

8

1

R

9

3

2

R

7

4

VEM DO QGBT

R

R

#2.5

10A

20A

#4.0

#4.0

15

20A

#4.0

#4.0

16

20A

#4.0

#4.0

17

20A

R

5

#2.5

10A

#2.5

10A

10A

#2.5

10A

#2.5

10A 10A

20A

10A

#2.5

#2.5

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDL. 06

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#16.0

2.760W
2.880W 2.720W

8.360W

#2.5

QDL - 06

3#16.0

#2.5

#2.5

10A

10A

#2.5

10A

#16.0

DISJ. G.

3P-50A

#2.5

10A

#2.5

10A

10A

10

11

12

7

8

9

T

1

3

2

VEM DO QGBT

R

R

R

R

R

R

#2.5

10A

#2.5

10A

#2.5

10A

4

6

5

10A

10A

10A

#2.5

#2.5

#2.5

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDF. 02

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#35.0

12.500W 12.100W 13.000W

#4.0

QDF - 02

3#70.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

20A

20A

20A

#4.0

20A

#35.0

DISJ. G.

3P-150A

#4.0

#4.0

20A

#4.0

#4.0

20A

#4.0

20A

20A

20A

14

2

18

8

9

#4.0

20A

7

#4.0

#4.0

20A

5

13

3

1

6

12

17

#4.0

20A

#4.0

20A

#4.0

20A

#4.0

VEM DO QGBT

37.600W

#6.0

#4.0

DPS-20kA

250V

20A

4

20A

10

11
20A

1520A

16

19
30A

20A

R

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDF. 04

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#50.0

14.800W 14.000W 14.300W

#4.0

QDF - 04

3#95.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

20A

20A

#4.0

20A

#50.0

DISJ. G.

3P-150A

#4.0

#4.0

20A

#4.0

#4.0

20A

#4.0

20A

20A

20A

2

8

9

#4.0

20A

7

#4.0

#4.0

20A

5

3

1

6

R

#4.0

20A

#4.0

20A

VEM DO QGBT

43.100W

#4.0

#4.0

DPS-20kA

250V

20A

4

20A

10

11

20A

20A

15

16

R

R

R

R

20A

12

13

14

20A

20A

#4.0

#4.0

R

17

18

19

30A

#6.0

#6.0

30A

R21

#6.0

#6.0

#6.0

20

R

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDF. 10

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#50.0

10.437W 10.427W 10.437W

#6.0

QDF - 10

3#95.0

#6.0

#4.0

#4.0

20A

#4.0

DISJ. G.

3P-150A

#4.0

#4.0

#4.0

20A

30A

#6.0

30A

1

VEM DO QGBT

31.300W

DPS-20kA

250V

20A

20A

20A

5

2

#6.0

30A
30A

20A

20A

R

R

R

R

20A

#4.0

#4.0

#6.0

#6.0

3

4

#6.0

#6.0

30A

#6.0

#6.0

6

#4.0

#4.0

7

#4.0

#4.0

8

9

10

#4.0

#4.0

11

20A

12

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

13

#6.0

20A

15

R

16

#4.0

#4.0

17

#4.0

#4.0

20A

14

#6.0

#6.0

30A

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDF. 11

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#50.0

13.333W

QDF - 11

3#95.0

DISJ. G.

3P-150A

30A

#6.0

1

VEM DO QGBT

40.000W

DPS-20kA

250V

30A

4

2

#6.0

#6.0

30A

#6.0

3

#6.0

#6.0

R

R

R

R

#6.0

#6.0

30A

#6.0

5

#6.0

#6.0

30A

#6.0

6

#6.0

#6.0

30A

#6.0

7

#6.0

#6.0

30A

#6.0

8

R

R

R

R

30A

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

13.333W 13.333W

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDF. 12

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#50.0

10.167W

QDF - 12

3#95.0

DISJ. G.

3P-150A

30A

1

VEM DO QGBT

30.500W

DPS-20kA

250V

30A

2

30A

#6.0

3

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

30A

#6.0

4

#6.0

#6.0

30A

#6.0

5

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

R

R

R

10.167W 10.167W

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDF. 13

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#50.0

10.000W

QDF - 13

3#95.0

DISJ. G.

3P-150A

30A

1

VEM DO QGBT

30.000W

DPS-20kA

250V

30A

2

30A

#6.0

3

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

30A

#6.0

4

#6.0

#6.0

30A

#6.0

5

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

10.000W 10.000W

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

#6.0

#6.0

30A

#6.0

6

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDF. 14

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#50.0

13.333W

QDF - 14

3#95.0

DISJ. G.

3P-150A

30A

#6.0

1

VEM DO QGBT

40.000W

DPS-20kA

250V

30A

4

2

#6.0

#6.0

30A

#6.0

3

#6.0

#6.0

R

R

R

R

#6.0

#6.0

30A

#6.0

5

#6.0

#6.0

30A

#6.0

6

#6.0

#6.0

30A

#6.0

7

#6.0

#6.0

30A

#6.0

8

R

R

R

R

30A

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

#6.0

13.333W 13.333W

N

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

50.0

379.541 W

DISJ. G.

3P-1600A

QDL-1

DIAGRAMA FUNCIONAL - QGBT

VEM DO TRAFO DE 500kVA

ALIM. BT

3# 4x240

4x240

QDF-2

100A

1
6

0
0
A

1
6

0
0
A

1
6

0
0
A

#16

#16

#16

#70

#70

#70

200A

150A

150A

150A

250A

250A

250A

QDF-4

125A

QDF-9

#70

#70

#70

250A

250A

250A

200A

#95

#95

#95

200A

QDF-11

300A

300A

300A

300A

300A

300A

QDL-3

100A

#16

#16

#16

150A

150A

150A

200A

#95

#95

#95

250A

250A

250A

200A

200A

200A

#95

#95

#95

QDF-14

300A

300A

300A

QDLF-5

100A

#25

#25

#25

150A

150A

150A

100A

#16

#16

#16

150A

150A

150A

200A

200A

200A

200A

200A

200A

R
E

S
E

R
V

A

DPS-20kA

250V

AJ. (100%)

117.830W 114.690W 116.658W

300A

300A

300A

300A

300A

300A

QDL-6

100A

#16

#16

#16

QDF-7

150A

150A

150A

100A

#16

#16

#16

QDL-8

150A

150A

150A

QDF-10

QDF-13

QDF-12

#95

#95

#95

#95

#95

#95

300A

300A

300A

300A

300A

300A

#70

#70

#70

100A

#16

#16

#16

QDG-G

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDL. 08

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#16.0

1.840W
1.920W 1.760W

5.520W

#2.5

QDL - 08

3#16.0

#2.5

10A

#2.5

10A

#16.0

DISJ. G.

3P-50A

#2.5

10A

#2.5

10A

10A

5

R

4

R

1

R

3

2

8

7

T

6

R

VEM DO QGBT

#2.5

10A

#2.5

10A

#2.5

10A

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDF. 07

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#16.0

4.800W
4.200W 4.800W

13.800W

#4.0

QDF - 07

3#16.0

#4.0

#4.0

20A

20A

#4.0

20A

R

#16.0

DISJ. G.

3P-50A

#4.0

20A

#4.0

20A

20A

1

3

2

VEM DO QGBT

DPS-20kA

250V

R

R

#4.0

20A

#4.0

20A

#4.0

20A6

5

4

7

9

8

N

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDF. 09

T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#35.0

10.000W 8.400W 9.000W

#4.0

QDF - 09

3#70.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

20A

20A

#4.0

20A

#35.0

DISJ. G.

3P-125A

#4.0

#4.0

20A

#4.0

#4.0

20A

#4.0

20A

20A

20A

2

8

9

#4.0

20A

7

#4.0

#4.0

20A

5

3

1

6

VEM DO QGBT

27.400W

#4.0

#4.0

DPS-20kA

250V

20A

4

20A

20A

20A

R

20A

12

11

10

15

R

13

16

R

R

R

20A

R

R

R

DIAGRAMAS FUNCIONAL DOS QUADROS

SEM ESCALA

23

30A

DPS-20kA

250V

#6.0

#6.0

#6.0

20

20A

#4.0

#4.0

21

#4.0

#4.0

#4.0

20

20A

#4.0

#4.0

R

DPS-20kA

250V

DPS-20kA

250V

DPS-20kA

250V

6

4

5

10A

10A

10A

15

20A

#4.0

9

7

8

10A

10A

10A

#4.0

12

11

10

14

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

20A

#4.0

20A

#4.0

16

R

R

1320A

#4.0

100A

QIE

N T

TOTAL FASES:

TOTAL CARGA

#16.0

1.670W 1.650W

4.820W

QDG

3#16.0

#16.0

DISJ. G.

3P-50A

VEM DO QGBT

1.500W

DPS-20kA

250V

#2.5

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

20A

20A

20A

1

2

4

R

R

R

R

R

R

3

20A

DIAGRAMA FUNCIONAL - QDG/GUARITA

N T

TOTAL

TOTAL CARGA

#16.0

3.350W

10.050W

#10.0

QIE

3#16.0

DISJ. G.

3P-60A

3

VEM DO QGBT

40A

DPS-20kA

250V

#6.0

30A

1

30A

#6.0

#6.0

#6.0

2

#6.0

#6.0

#10.0

#10.0

DIAGRAMA FUNCIONAL - QIE

#16

#16

#16

R

R

R

R

R

R

#16.0

4

40A

#16.0

#16.0

3.350W 3.350W

REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS HUMAITÁ

ESCALA:

REITOR AMAZONAS:

ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO


