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P34

P38

P22

P43

P28

P25

P35

P14

P44

P10

P16

P23

P33

P56

P69

P74

P46
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P41

P9

P8

P29

P71

P37

P73

P3

P4

P66

P45

P65

P64

P63

P61

P1

P6

P11

P7

P15

P30

P24

P20

P13

P21

P60

P70

P72

P57

P55

P36

P40

P31

P32

P26

P42

P58

P67

P48

P68

P39

P27

P18

P12

P5

P2

P19

P59

P17
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L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.
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L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

(CO² 6Kg.)
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(AP. 10L.)

 (PQS. 6Kg.) 
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E EVENTOS COBERTO
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PVC JE PBA Ø 75 mm

D = 9.0m

P

A

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 

COM BOLSA E ROSCA  Ø 75mm X 2.1/2''

LUVA FG Ø 2.1/2"

VEM DO RESERVATÓRIO

PVC JE PBA Ø 75mm

SEGUE PARA BLOCO

FG Ø 2.1/2"

TRANSIÇÃO DE PVC JE PBA 

PARA AÇO GALVANIZADO

SEM ESCALA
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FG. Ø 2.1/2"

D= 1.20m

Projeção da Laje

Projeção do Pórtico

Projeção do Pórtico

ESQUEMA GERAL - GUARITA

ESCALA: 1/75

CENTRAL DE

ALARME

BATERIA

L.E.

 (PQS. 4Kg.) 

#1.5mm²

A1/2/3/4/5/6/7/8/9

FG. Ø 1.1/2"

S

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.
L.E.

L.E.

L.E.

ACIONADOR MANUAL

BOMBA DE INC.

L.E. L.E.

L.E.

P62

L.E.

L.E.

SEM ESCALA

MARCAÇÃO DE PISO

150 150

350

1000

700

350

PISO ACABADO

AMARELO

VERMELHO

PAREDE

INCENDIO

^

2
0

0
1

2
5

2
0

0

PLANTA BAIXA

REG. RECALQUE

SEM/ESCALA

COTAS EM mm

600 125125

SEM/ESCALA

COTAS EM mm

VISTA INTERNA

REGISTRO DE RECALQUE

1
2

5

Ø 2.1/2"

1
5

0
1

0
0

DRENO

TAMPÃO DE 

FERRO FUNDIDO

RÓTULO DO

FABRICANTE

SELO DE GARANTIA DA 

ABNT

EXTINTOR NO PISO

SUPORTE P/

ABNT

S/ ESCALA

1
.
6

0

FABRICANTE

RÓTULO DO

SELO DE GARANTIA DA 

ABNT

PISO ACABADO

ABNT

FOTOLUMINESCENTE

PICTOGRAMA EM BRANCO

FUNDO VERMELHO

EXTINTORES

DETALHE DA SINALIZAÇÃO

DO EQUIPAMENTO NA PAREDE

S/ ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

S/ ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

NOTAS

TÉCNICA Nº 20 DO CBMAM.

1 - O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTIDO NA INSTRUÇÃO 

2 - O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EDIFICAÇÃO QUE IRÃO FAZER PARTE DA BRIGADA DE 

INCÊNDIO, FOI ESTABELECIDO CONFORME ANEXO "A" DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17 DO CBMAM.

EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6Kg: CARGA EXTINTORA 5B:C

SIMBOLOGIA - INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO (LE)

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO.

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4Kg : CARGA EXTINTORA 2A

CAIXA DE INCÊNDIO COM UMA MANG. Ø (15m / 30m x Ø38mm COM ESGUICHO Ø16mm

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L: CARGA EXTINTORA 2A

CENTRAL DE ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO (40x40x40cm)

SIMBOLO : RETANGULAR

FUNDO : VERDE

PICTOGRAMA:PESSOA CORRENDO 

PARA A DIREITA

EM VERDE E FUNDO

FOTOLUMINESCENTE COM

SETA INDICATIVA ( FUSÃO DAS

2 SINALIZAÇÕES X (HOMEM) E Y (SETA)

DIMENSÃO MÍNIMA

EXIGIDA)

INDICAÇAÕ DA DIREÇÃO

(ESQUERDA OU DIREITA) DE 

PICTOGRAMA:PESSOA CORRENDO 

UMA ROTA DE SÁIDA

SIMBOLO : RETANGULAR

FUNDO : VERDE

PICTOGRAMA:PESSOA CORRENDO 

PARA A DIREITA

EM VERDE E FUNDO

FOTOLUMINESCENTE COM

SETA INDICATIVA ( FUSÃO DAS

2 SINALIZAÇÕES X (HOMEM) E Y (SETA)

DIMENSÃO MÍNIMA

EXIGIDA)

INDICAÇAÕ DA DIREÇÃO

(ESQUERDA OU DIREITA) DE 

PICTOGRAMA:PESSOA CORRENDO 

UMA ROTA DE SÁIDA

SIMBOLOS FORMA E CORSIGNIFICADO APLICAÇÃO

SAÍDA

SIMBOLO : RETANGULAR

FUNDO : VERDE

PICTOGRAMA:MENSAGEM ESCRITA 

" SAÍDA"

FOTOLUMINESCENTE COM

ALTURA DE LETRA SEMPRE 
>

_

50mm

SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA

SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA

1

2

SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA

3

INDICAÇAÕ DAS SAÍDAS DE 

EMERGÊNCIA,

PREFERENCIALMENTE

UTILIZADA EM 

COMPLEMENTAÇÃO POR 

SÍMBOLO ( FIGURA x OU Y .)

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SIMBOLO : RETANGULAR

FUNDO : VERDE

PICTOGRAMA:PESSOA CORRENDO 

PARA A ESQUERDA OU DIREITA

EM VERDE E FUNDO

FOTOLUMINESCENTE COM

SETA INDICATIVA P/ BAIXO ( UNIÃO

INDICAÇAÕ DE UMA SAÍDA 

DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS

EM ESCADAS, DEVE SER AFIXADA

SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA

4

SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA

5

SIMBOLO : RETANGULAR

FUNDO : VERDE

PICTOGRAMA:PESSOA CORRENDO 

PARA A ESQUERDA OU DIREITA EM 

EM VERDE E FUNDO

FOTOLUMINESCENTE E SETA 

SETA INDICATIVA 

a) INDICAÇÃO DA DIREÇÃO DE 

ACESSO AO UMA SAÍDA QUE NÃO

ESTEJA APARENTE

SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA

6

DE DUAS SINALIZAÇÕES  QUADRADAS

X ( HOMEM ) E Y ( SETA ) )

SIMBOLO : RETANGULAR

FUNDO : VERDE

PICTOGRAMA:PESSOA CORRENDO 

PARA A DIREITA

EM VERDE E FUNDO

FOTOLUMINESCENTE E 

SETA INDICATIVA P/ CIMA ( UNIÃO

DE DUAS SINALIZAÇÕES  QUADRADAS

X ( HOMEM ) E Y ( SETA ) )

DE UMA PORTA CORTA FOGO

ACIMA DA PORTA CORTA FOGO DE 

ACESSO

AFIXADA ACIMA DE UMA PORTA,

INDICANDO A DIREÇÃO PARA 

EMERGÊNCIA, QUANDO ESTA NÃO 

OBTER ACESSO A UMA SAÍDA DE

FOR APARENTE OU DIRETAMENTE

VISIVEL

b) INDICAÇÃO DA  DIREÇÃO DE UMA

SAÍDA POR RAMPAS

A SETA INDICATIVA DEVE SER 

POSICIONADA EM ACORDO COM

A DIREÇÃO A SER SINALIZADA

REGISTRO DE RECALQUE 

COMPLETO

INC

BRASIL AMAZONAS

PROPRIETÁRIO/PROCURADOR: Instituto Federal do Amazonas RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART:

__________________________

AUTOR(ES) DO PROJETO E ART:

__________________________

__________________________ __________________________

CREA:
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REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL (RR)

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO

TÍTULO:

ASSUNTO:

REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS HUMAITÁ

REITORIA/CAMPUS:

FASE III

ENDEREÇO:

FASE III

CEP:

69.000-000

REITOR AMAZONAS:

ESCALA:

UF:

AM

BAIRRO:

FASE III

CIDADE:

HUMAITÁ

TELEFONE:

(092)3621-6700

HOME PAGE:

www.ifam.edu.br

ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO

INDICADA


